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 Gasentnahme  

Gebläseluft  

Gebläseluft  

Gebläseluft  

Gebläseluft  

Alte Jonen

( Vorfluter )

Inbetriebnahmen :
1975 , 1993 , 2008 , 2013

Hochdruckanlage Betriebswasser
Gereinigtes Abwasser in Ringleitung als " Brauch -

wasser " für Reinigungs -/ Unterhaltsarbeiten

M

 Umwälzung 
Faulturm 1/2

 Faulschlammumwälzung - / Abgabe 

 Gasentnahme  

  Überschussschlamm  

  Primärschlamm  
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 Schwimmschlamm  

  Überschussschlamm  

  Primärschlamm Vorklärbecken 

 Schwimmschlamm / Fett von Sand-/Fettfang  

 Schwimmschlamm  Vorklär-/Nachklärbecken 

  Überschussschlamm Nachklärbecken  

  Rücklaufschlamm  

  Überschussschlamm  
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  Faulwasser  

  Faulwasser  

  Rücklaufschlamm  

  Notüberlauf via Düker in alte Jonen  
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  ÜSS  RLS 

  ÜSS  RLS 

 Ringleitung / Zapfstellen 

 Primärschlamm  

  Überschussschlamm  

 Umwälzung  

 Umwälzung  

Schlammstapler 2
V = 380 m3

Flüssig -
Schlammabgabe

Faulturm  1
V = 500 m3

 Gasspeicher
V = 100 m3

Faulwasserstapler

Wärmetauscher

Dosierstation
Fällmittel

Dosierstation
Flockungshilfsmittel

Primärschlamm -
Schacht 2

Entwässerung
Überschussschlamm

Schlammpresse
( Strainpress )

Primärschlamm -
Schacht 1

 Primärschlamm

 Faulwasser von Stapler 1+2  

 Filtratannahme  

Filtrat -
annnahme
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Hochwasser-
entlastung

ARA Zulauf :
Gemeinden  Arni , Islisberg , Oberlunkhofen , Oberwil-Lieli 
Rottenschwil , Unterlunkhofen , Ottenbach , Jonen

Regen- / und
Havariebecken

V = 100 m3

Filterstufenrechen
mit Rechengut-Waschpresse

Sand -/und
Fettfang  1

Zulaufmessung
( Venturi )

Vorklärung  1
V = 300 m3

Biologie  1 + 2
V =  550 / 530 m3

BivalentzoneAerobzone

Dammschacht
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 Entlastung in
alte Jonen

2 Druckleitungen
Gereinigtes  Abwasser

Abwasserverband  Kelleramt , Prinzipschema der ARA 

 Rührwerk  Rührwerk

 Umwälzung Schlamm Faultürme 1+2 , RL  

Dammweg

Schlammstapler 1
V = 400 m3

Faulturm  2
V = 500 m3

Vorklärung  2
V = 270 m3

Biologie  3 + 4
V = 2 x 400  m3

BivalentzoneAerobzone

Nachklärung  3 + 4
V = 2 x 460 m3

Schlammräumer

Nachklärung  1 + 2
V = 2 x 465 m3

2 x 3 Ablaufrohre

Ablaufschacht
NKB 1 bis 4

2 x 3 Ablaufrohre

Schlammräumer

Fett / SS Sandentnahme

Belüftungszone

Blockheizkraftwerk
( BHKW )
Heizung

Gasfackel

Verdrängung Faulschlamm / Abgabe   Verdrängung Faulschlamm 
zu Stapler 1/2 resp. Abgabe 

Schlammräumer

Schlammräumer
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 Faulwasser Stapler 1+2  

 Filtratannahme  
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Beckenspülung-/
Reinigung

Entlastung

von PW Ottenbach / Jonen 

Fettabzug

Belüftungszone

Fettabzug
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Fett / SS

Fällmittel zu
Biologie 1+2
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Sandräumer

Sandräumer
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Fällmittel zu
Biologie 3+4

Belüftungszone

V = 40 m3

V = 2 m3

V = 16 m3

 Schauglas  

 Kondensat -
schleuse  

Siloxan -
Filter  

 Kondensat zu VKB  

von Arni , Islisberg , Oberlunkhofen , 
Oberwil-Lieli , Rottenschwil , Unterlunkhofen  

Sa
nd

en
t 

-
na

hm
e

 V
er

dr
än

gu
ng

 z
u 

St
ap

le
r 1

+2

 Umwälzung Schlamm Faultürme 1+2 , VL  8503.61  /  8503.62             April 2014 / ms
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Druckplatte

Sand -/und
Fettfang  2

  Notüberlauf via Düker in alte Jonen  

Probenahme
Kontrolle
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